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LEGENDA:

PRINARNI VOD — DOVOD V TPP — OGREVANJE
1emp. sistem 140C — NP 25bar

PRIMARNI VOD — POWRATEK IZ TPP — OGREVANJE
temp. sistem 70T, NP 25bar

VOD — DOVOD ZA PORABNKE

temp. slstem 85C — dreno, NP 6bar

SEKUNDARMI VOD — POVRATEK 0D PORABNIKOV
1emp. sistem B5TC, NP Gbar

VOD — DOVOD — TOPLA S. VODA
temp. sistem 60T (izmenjevalec — akumulator)

OGR DN20 ZA OBJEKT

O 95/75

PREZRACEVANJE

NADTLACNA ZALUZIJA WSK30
DUSILEC ZVOKA 250/900
CEVNI VENT. P EL 250 E2

KOVINSKI LIJAK S SIFONOM
ZA ZBIRANJE ODZRACEVANJ
850 V TLEH-ZBIRANJE |ZPUSTOV

750 m3/h, Pel,=180W

ZASCITNA MREZICA BS 250

RAZTEZNA POSODA

AKUMULATOR TSV
Goriska cesta 40

V=240 L
8600 mm, h=1.235 mm

RAZTEZNA POSODA

V=2000 L
81250 mm, h=2200 mm
(100 mm izolacije)

OGR DN32 ZA OBJEKT

v tleh

SPIRALNI PRENOSNIK

V=240 L
600 mm, h=1.235 mm

OGR DN20 ZA OBJEKT

PRIMARNA POSODA

NN

TOPLOTE PT-S 2/1,65 D
Stojeta izvedba, h=1.950 mm

SPIRALNI PRENOSNIK

TOPLOTE PT-S 2/1,65 D
Stojea izvedba, h=1.950 mm

AKUMULATOR TSV
Gorigka cesta 38

V=2000 L
91250 mm, h=2200 mm
(100 mm izolacije)

_ OGR DN100 ZA OBJEKT

TRANSFERO TU 500
680 mm, h=1627 mm

OGR DN20 ZA OBJEKT

NAPRAVA ZA VZDRZEVANJE

STATICNEGA TLAKA, DOPOLNJEVANJE
IN ODPLINJEVANJE
TV 6.1 E CONNECT

RAZTEZNA POSODA

STATICO SD 50.10
SANITARNA VODA

Gorigka cesta 40

SPIRALNI PRENOSNIK

TOPLOTE PT-S 9/1,65 DZ

OGR DN100 ZA OBJEKT

Goriska cesta 40 -
VARNOSTNI VENTIL

IZLOCEVALNIK NESNAGE

Zeparo DN100
CEVNI LOCEVALNIK

DN50/DN80, 4 bar
PRIMARNI VOD DN5Q "]

OGR DN25 ZA OBJEKT

GLAVNI VODOMER ZA

OBJEKT GORISKA CESTA 38
DN40, Qn=16 m3/h

OBTOENA CRP. ZA OBJEKT
Gorigka cesta 38

OBTOENA CRP. ZA OBJEKT
Gorigka cesta 40

OGR DN32 ZA OBJEKT
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Shadugacco:

7

v tleh

KOVINSKI LIJAK S SIFONOM
ZA ZBIRANJE ODZRACEVANJ

50 V TLEH-ZBIRANJE |ZPUSTOV

0BSTOJECI DOVOD

HV DN80, ZA OBJEKT




